
EXTRAIT DES OBSERVATIONS DU RAPPORT SOCOTEC
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NOMBRE
D'OBSERVATIONS

À TRAITER



TRAITÉE(S)



2 2 0

1  
BUREAUX
ADMR   RDC, BUREAU GESTION   TGBT   Général chauffage (Déclenchement au delà de 30mA)

2  RDC   GESTION   
Bloc 2
PC

OBSERVATION SOCOTEC :
Général chauffage (Déclenchement au delà de 30mA) - Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR)
défectueux
SOLUTION PRÉCONISÉE :
A remplacer.
CRITICITÉ : 2
DÉJÀ SIGNALÉ : non

 NF C 15-100-1 531.1



OBSERVATION SOCOTEC :
Bloc 2 PC - Fixation non assurée.
SOLUTION PRÉCONISÉE :
A refixer.
CRITICITÉ : 3
DÉJÀ SIGNALÉ : oui

 R.4226-5
R.4226-7
NF C 15-100-1 530


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Les informations contenues au sein du présent document sont la propriété du Client st sous sa responsabilité. SOCOTEC se décharge de toute réclamation
effectuée par le Client à cet égard.


