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OBSERVATION SOCOTEC :
Disjoncteur ENEDIS - Courant admissible de la canalisation inférieur au courant d'emploi du circuit.
SOLUTION PRÉCONISÉE :
Remplacer la canalisation par une canalisation de section minimale de 16 mm² ou Ajouter un disjoncteur 25A en
tête du tableau. (Passage du disjoncteur ENEDIS de 15A à 45A)
CRITICITÉ : 2
DÉJÀ SIGNALÉ : non
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Les informations contenues au sein du présent document sont la propriété du Client st sous sa responsabilité. SOCOTEC se décharge de toute réclamation
effectuée par le Client à cet égard.


