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Important :

Sauf avis contraire du Chef d'établissement, ddment notifié a I'agence SOCOTEC qui a émis le présent rapport, dans
un délai de deux mois maximum & compter de la date d'envoi indiquée en page de garde, le contenu du présent
rapport est considéré comme définitivement validé.
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0. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS

Type de vérification : vérification reglementaire en exploitation - Vérification effectuée en application du reglement de sécurité
concernant les établissements recevant du public.

Délimitation de la vérification : La vérification a porté sur I'ensemble de I'établissement.
Registre : Visé par le vérificateur.

Renseignements complémentaires : Registre au Services Techniques
En l'absence d'information communiquée par le chef d'établissement, le classement a été estimé par le vérificateur et devra étre
validé par le chef d'établissement.

Classement : Etablissement recevant du public de 3eme catégorie de type V.
Effectif : L'effectif a été estimé par le vérificateur. L'effectif global est inférieur a 400 personnes.
Activité principale : Eglise.

Dossier technique :
Sans objet.

Limite d’intervention générale :

Le rapport en exploitation RVRE ne vise que les articles listés a I'article EL19 83 du reglement de sécurité des ERP figurant dans
le chapitre 11l Vérification des installations.

Les non-conformités relatives a la conception réalisation figurent soit dans le rapport apres travaux RVRAT ou dans le rapport
évaluant la conformité, répertorié au chapitre 0 dans les éléments d’information du dossier technique. La vérification en exploitation
RVRE n’a pas pour objet de lever les éventuelles non-conformités y figurant.

Nota : Cette limite ne s'applique pas pour les établissements de type PS et CTS qui ne sont pas assujettis aux articles EL et EC
du réglement de sécurité incendie dans les ERP

Limite de la prestation

Sans objet.
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. LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS RELATIVES AUX
ANOMALIES CONSTATEES

Ce chapitre contient toutes les observations relatives a la reglementation des Etablissement Recevant du Public.
Chague observation est numérotée. Chaque observation est rédigée sous forme d'une constatation de I'anomalie
accompagnée d'une préconisation claire des modifications a effectuer pour y remédier. Toutefois, d'autres solutions
peuvent exister, le choix de la solution finale relevant de la responsabilité du chef d'établissement.

Observations (Réglementation ERP)

Observations relatives au réglement de sécurité pour les Etablissements Recevant du Public

Ce rapport ne comporte aucune observation concernant ce réglement
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. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT ET DES
INSTALLATIONS VERIFIEES

1.1 COMPOSITION DE L'ETABLISSEMENT : NOMBRE ET DESIGNATION DES BATIMENTS

Celui-ci est a simple rez de chaussée et se compose d'une sacristie, d'une nef, d'une chaufferie et d'un clocher.

1.2 COMPOSITION DE LA DISTRIBUTION BASSE TENSION ET HAUTE TENSION

La distribution est réalisée le plus souvent par des cables U1000 R02V posés sur chemin de cables, fixés aux parois ou passés
dans les vides de la construction.

Les protections sont regroupées dans des tableaux répartis dans |'établissement (voir chapitre 1V.4 ci-apres).

1.3 INSTALLATION ELECTRIQUE DE SECURITE

A - Eclairage de sécurité

Dans cet établissement, I'éclairage de sécurité réalisé assure le balisage des issues.
L'éclairage de sécurité est réalisé a I'aide de blocs autonomes a diodes électroluminescentes (L.E.D) et a fluorescence de type
permanent, dont certains sont équipés de test automatique. La mise a I'état de repos des blocs autonomes est réalisée a partir
d'un point central (TGBT).

B - Autres installations de sécurité

Néant.

1.4 HISTORIQUE DES PRINCIPALES MODIFICATIONS

Néant.
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[ll. VERIFICATION DES INSTALLATIONS

Ce chapitre définit en détail les examens effectués par le vérificateur.

llI-P-ERP-VRE [1°a 4° catégorie]

Référence du Constatations du

Objet de la vérification

reglement (1) vérificateur (2)

Généralités
ENSEMBLE DE L'INSTALLATION
ARTICLE GE 7 Conditions d application

GE7 Dossier technique et administratif satisfaisant

ARTICLE GE 8 Type de vérification et adéquation

GE 8 Dossier d'entretien et de maintenance des installations électriques satisfaisant

GE 8 Adéquation (de facon générale) de l'installation avec les conditions d'exploitation de satisfaisant
I'établissement

ARTICLE EL4 Régles générales

EL4 84 Adéquation de l'installation d'éclairage de sécurité, dans les locaux & sommeil en |'absence | Sans objet
de source de remplacement :

-B.AE.SetB.AE.H

- ou autonomie de la source centrale portée a 6 heures

ARTICLE EL5 Locaux de service électrique

Les sources normale, de remplacement ou de sécurité sont situées dans un local de service | satisfaisant
électrique; obligatoirement dans le cas :

- d'un poste haute tension

- d'un groupe électrogene de remplacement (éventuellement)

- d'un groupe électrogene de sécurité (A.E.S)

- d'une batterie d'accumulateurs et les dispositifs associés

- d'un T.G.B.T comportant des alimentations d'installations de sécurité a l'aide de
circuits "sélectivement protégés"

- d'un T.G.S alimentant des installations de sécurité par A.E.S

- d'autres équipements (si cela est exigé)

EL581 Acces réservé au personnel compétent, chargé de I'exploitation Sans objet
EL5 84 Pésence de moyens d'extinction adaptés aux risques électriques Sans objet
EL585 Eclairage de sécurité a l'aide de d'une installation fixe et de B.A.P.I Sans objet

ARTICLE ELS8 Batteries d'accumulateurs et matériels associés (chargeurs, onduleurs)

EL8 §3 Maintien des conditions de ventilation Sans objet

ARTICLE EL10 Canalisations des installations "normal-remplacement”

EL 10 84 Obturation des passages de cables Sans objet

EL 10 82 Cébles ou les conducteurs satisfaisant

ARTICLE EL11 Appareillages et appareils d'utilisation

(1) Les articles entre parenthéses concernent I'édition 2015 de la NF C 13-100  (2) En cas de non conformité, I'observation correspondante est explicitée au chapitre I.
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[lI-P-ERP-VRE [1°a 4° catégorie]

Référence du
reglement (1)
EL 11 83 Enseignes et tubes lumineux a décharge : dispositif de coupure, en une seule manoeuvre, | Sans objet
déblocage du dispositif,
nature des enveloppes

Objet de la vérification

ificateur (2)

EL 11 84 Conditions d'accessibilité aux organes de commande et de protection (acces possible, mais | satisfaisant
réservé au seul
personnel d'exploitation)

EL 11 87 Prises de courant en nombre suffisant et correctement disposées. satisfaisant

EL 11 87 Fiches multiples (interdiction d'emploi) satisfaisant

ARTICLE EL15 Tableaux des installations de sécurité alimentées par une alimentation
électrique de sécurité

EL 15 83 Report des signalisations au poste de sécurité ou en un emplacement approprié des Sans objet
dispositifs de charge
de batteries d'accumulateurs alimentant des installations de sécurité

ARTICLE EL17 Signalisations

EL 17 Report des signalisations au poste de sécurité ou en un emplacement approprié des Sans objet
dispositifs de signalisation (CPI) équipant les installations de sécurité

ARTICLE EL18 Maintenance, exploitation

EL 18 81 Etat général d'entretien des canalisations d'alimentation en énergie des équipements de satisfaisant
sécurité

EL 18 81 Entretien et maintenance des matériels satisfaisant

EL 18 81 Etat général d'entretien des canalisations d'alimentation des circuits d'éclairage de sécurité | satisfaisant

EL 18 83 Etat général d'entretien des appareils d'éclairage de sécurité (installation a poste fixe, satisfaisant

indépendance vis-a-vis de I'éclairage normal)

EL 18 83 Bon fonctionnement des appareils assurant I'éclairage de sécurité (B.A.E.S ou alimenté par | satisfaisant
source centrale)

EL 18 82 Présence physique d'une personne qualifiée pendant la présence du public pour, satisfaisant
conformément aux consignes données, assurer l'exploitation et I'entretien quotidien

EL 18 81 Maintenance du matériel (contrat non obligatoire, obligation de résultat) satisfaisant
Dans le cas d'une AES : réalisation des essais obligatoires (tracabilité des essais réalisés et
de leurs résultats)

EL 18 84 En cas de source de sécurité : satisfaisant
- maintenance des matériels (justification de la réalisation des opérations de maintenance,
par exemple par la tenue d'un cahier de maintenance)

ARTICLE EC 5 Appareils d'éclairage

EC5 83 Présence d'appareils d'éclairage mobiles satisfaisant

ARTICLE EC 6 Regles de conception et d’installation

EC 6 85 Présence d'un éclairage normal disposé a poste fixe dans les locaux et dégagements satisfaisant
ouverts au public

EC 6 86 Utilisation de lampes a décharge nécessitant un allumage d'une durée inférieure a 15 satisfaisant
secondes

ARTICLE EC 7 Conception générale

(1) Les articles entre parenthéses concernent |'édition 2015 de la NF C 13-100  (2) En cas de non conformité, I'observation correspondante est explicitée au chapitre I.
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Référence du
reglement (1)

[lI-P-ERP-VRE [1°a 4° catégorie]

Objet de la vérification

Constatations du
vérificateur (2)

EC7 Fonctionnement de I'éclairage de sécurité en cas de disparition de I'éclairage normal/ satisfaisant
remplacement

ARTICLE EC 9 Eclairage d"évacuation

ECO981 Efficacité des appareils d'éclairage de sécurité : satisfaisant
- signalétique d'évacuation

ARTICLE EC 13 Maintenance et entretien

EC 13 Maintenance de I'éclairage de sécurité satisfaisant
- stocks de lampe de rechange
- consignation des interventions dans le registre de sécurité

ARTICLE EC 14 Exploitation

EC 14 83 Essais périodiques incombant a I'exploitant : satisfaisant

- une fois par mois : fonctionnement (pour les locaux a sommeil le fonctionnement doit
inclure le déclenchement de I'alarme incendie)

- une fois tous les six mois : autonomie d'une heure

- cas particuliers des BAES équipé de SATI

(tragabilité et résultat des essais sur le registre de sécurité)

(1) Les articles entre parentheses concernent I'édition 2015 de la NF C 13-100
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